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Untersuchungsbericht

Grundwasser-Monitoring SeelandObjekt:

Gebiet Wasserverbund Seeland AG

11. Juli 2023

12. Juli 2023

Entnommen durch G. Schädeli, Wasserverbund Seeland AG

Tag der Probenahme

Eingang Bachema

Probenahmeort

Wasserverbund Seeland AG, Bremgartenweg 3a, 3252 WorbenAuftraggeber

Wasserverbund Seeland AG, Bremgartenweg 3a, 3252 WorbenRechnungsadresse

Wasserverbund Seeland AG, Herr Weyermann, Bremgartenweg 3a, 3252 WorbenRechnung zur Visierung

Wasserverbund Seeland AG, Herr Weyermann, Bremgartenweg 3a, 3252 WorbenBericht an

Wasserverbund Seeland AG, G. Schädeli, schaedeli@swg-worben.chBericht per e-mail an

Wasserverbund Seeland AG, Herr Weyermann, weyermann@wvsag.chBericht per e-mail an

Wasserverbund Seeland AG, Herr Weyermann, weyermann@wvsag.chExcel-File

Freundliche Grüsse
BACHEMA AG

Olaf Haag
Dipl. Natw. ETH

Auftrags-Nr. Bachema

Proben-Nr. Bachema

202308421

35820-35827
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Objekt: Grundwasser-Monitoring Seeland
Wasserverbund Seeland AG
202308421

Auftraggeber:
Auftrags-Nr. Bachema:

Referenzwert

Fassung 1
030.01

Fassung 4
030.07 vor

UV

Fassung 3
030.03

Fassung 2
030.02

Probenbezeichnung TBDV TW
(F/B)

Proben-Nr. Bachema
Tag der Probenahme

35820
11.07.23

35821
11.07.23

35822
11.07.23

35823
11.07.23

Feldparameter

Grundwasserspiegel 439.0438.99438.82439.02m ü. M.

Temperatur (Feld) {3} 15.413.612.313.5°C

Leitfähigkeit {3} 326478504587µS/cm

pH-Wert {3} 7.737.557.557.33pH

Sauerstoff {3} 5.443.165.394.90mg/L

Sauerstoffsättigung {3} 55315147%

Physikalisch-chemische Parameter

Trübung nephelometrisch <0.1<0.1<0.1<0.1 1 RTE/F

Härteparameter und Kationen

m-Wert (Säureverb. pH 4.3) 2.664.434.475.49mmol/L

Karbonathärte (berechnet) 13.121.922.127.2°fH

Gesamthärte (berechnet) 15.426.025.731.5°fH

Gesamthärte (berechnet) 1.542.602.573.15mmol/L

Calcium (gelöst) 53.887.684.7109mg/L Ca

Magnesium (gelöst) 4.910.011.110.6mg/L Mg

Natrium (gelöst) 3.65.95.46.9 200mg/L Na

Kalium (gelöst) 1.22.11.81.8mg/L K

Anionen

Chlorid 4.27.77.89.0mg/L Cl

Nitrat 3.78.28.412.8 40mg/L NO₃

Sulfat 28.831.733.729.6mg/L SO₄

N- und P-Verbindungen

Ammonium <0.01<0.01<0.01<0.01 0.1 (ox)
0.5 (red)

mg/L NH₄

Nitrit <0.005<0.005<0.005<0.005 0.1mg/L NO₂

Elemente und Schwermetalle

Bor (gelöst) ICP 0.010.020.020.03 1mg/L B

Eisen (gelöst) ICP <0.005<0.005<0.005<0.005 0.2mg/L Fe

Mangan (gelöst) ICP <0.005<0.005<0.005<0.005 0.05mg/L Mn

Zink (gelöst) ICP 0.0010.0020.0050.006 5mg/L Zn

Organische Summenparameter

DOC 0.340.240.220.31 2 R (TOC)mg/L C
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Obiekt:
Auftraggeber:
Auftrags-Nr. Bachema:

Probenbezeichnung

Proben-Nr. Bachema
Tag der Probenahme

Feldparameter

GrundwassersPiegel
Temperatur (Feld) {3}
Leitfähigkeit {3}
pH-Wert {3}
Sauerstoff {3}

G rundwasser-Monitorin g Seeland
Wasserverbund Seeland AG
202308421

mü.M.

"c
pS/cm

pH

mg/L

438.85
14.2
392
7.69
5.11

50

Physikalisch-chemische Parameter

Trübung neohelometrisch TE/F [ .o.t

Bachenra AG
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Härteparameter und Kationen

m-Wert (Säureverb. PH 4.3)

Karbonathärte (berechnet)

Gesamthärte (berechnet)

Gesamthärte (berechnet)

Calcium (gelöst)

Magnesium (gelöst)

Natrium (gelöst)

Kalium

mmoUL

"tH

'fH

mmoUL

mg/L Ca

mg/L Mg

mg/L Na

mg/L K

3.34
16.5
't 9.4
1.94
66.3
7.1

4.4
1.3

Anionen
I cntoriu

luitrat
I Sulfat

mg/L Cl

mg/L NO"

mg/L SO.

5.8
6.0
30.1

N- und P-Veöindungen

Ammonium

Nitrit

mg/L NH.

mg/L NO,

<0.01

<0.005

Elemente und Schwermetalle

Organische SummenParameter

Fassung 5

030.08 vor
UV

35824
11.07.23

Bor (gelöst) ICP

Eisen (gelöst) ICP

Mangan (gelöst) ICP

mg/L B

mg/L Fe

mg/L Mn

mg/L ZnZink (gelöst) ICP

0.02
<0.005
<0.005
<0.001

0.25mg/L CDOC
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